
Legenda

Caixa de passagem de embutir no teto PVC -

Ref. Cemar 120x120x75mm

Rack 19" - porta vidro - 32U - 470mm

CH

32U

TH

TH

TVD

T vertical descida - 100x50mm

TVS

T vertical subida - 100x50mm

TM

Terminal - 100x50mm

TM

Terminal - 50x50mm

Eletroduto no entreforro

Eletroduto na parede

Eletroduto embutido no piso

#100 x 50

Eletrocalha furada tipo U #100x50mm

           Tomada RJ45 - 0,30m do piso

           Tomada RJ45 - 1,3m do piso

           Tomada RJ45 - 2,00m do piso

NOTAS:

ESTRUTURADO CATEGORIA 6.

OS DISPOSITIVOS ACCESS POINT UTILIZADOS NO PROJETO

INSTALADOS NO TETO VISANDO UMA MELHOR COBERTURA

DE SINAL.

Caixa de passagem R1 - 600x400mm

A

B

C

D

C

DATA

Larissa

DESENHO

RDL

DATA

ESCALA

1:100cm

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

SETOR POLICIAL SUL

SETOR:

6481,00 m2

01/04

05/2019

00 10/05/2019

654321

654321



Legenda

Caixa de passagem de embutir no teto PVC -

Ref. Cemar 120x120x75mm

Rack 19" - porta vidro - 32U - 470mm

CH

32U

TH

TH

TVD

T vertical descida - 100x50mm

TVS

T vertical subida - 100x50mm

TM

Terminal - 100x50mm

TM

Terminal - 50x50mm

Eletroduto no entreforro

Eletroduto na parede

Eletroduto embutido no piso

#100 x 50

Eletrocalha furada tipo U #100x50mm

           Tomada RJ45 - 0,30m do piso

           Tomada RJ45 - 1,3m do piso

           Tomada RJ45 - 2,00m do piso

NOTAS:

ESTRUTURADO CATEGORIA 6.

OS DISPOSITIVOS ACCESS POINT UTILIZADOS NO PROJETO

INSTALADOS NO TETO VISANDO UMA MELHOR COBERTURA

DE SINAL.

A

B

C

D

C

DATA

Larissa

DESENHO

RDL

DATA

ESCALA

1:100cm

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

SETOR POLICIAL SUL

SETOR:

6481,00 m2

02/04

05/2019

00 10/05/2019

54321 6

654321



Legenda

Caixa de passagem de embutir no teto PVC -

Ref. Cemar 120x120x75mm

Rack 19" - porta vidro - 32U - 470mm

CH

32U

TH

TH

TVD

T vertical descida - 100x50mm

TVS

T vertical subida - 100x50mm

TM

Terminal - 100x50mm

TM

Terminal - 50x50mm

Eletroduto no entreforro

Eletroduto na parede

Eletroduto embutido no piso

#100 x 50

Eletrocalha furada tipo U #100x50mm

           Tomada RJ45 - 0,30m do piso

           Tomada RJ45 - 1,3m do piso

           Tomada RJ45 - 2,00m do piso

NOTAS:

ESTRUTURADO CATEGORIA 6.

OS DISPOSITIVOS ACCESS POINT UTILIZADOS NO PROJETO

INSTALADOS NO TETO VISANDO UMA MELHOR COBERTURA

DE SINAL.

A

B

C

D

C

DATA

Larissa

DESENHO

RDL

DATA

ESCALA

1:100cm

TIPO DE OBRA:

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

SETOR POLICIAL SUL

SETOR:

6481,00 m2

03/04

05/2019

00 10/05/2019

654321

654321



6543

6543

B

C

D

C

DATA

Larissa

DESENHO

RDL

DATA

ESCALA

1:125cm

TIPO DE OBRA:

05 / 2019

RT (OBRA):

AUTORES:

AUTOR DO PROJETO

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF

04/04

SETOR POLICIAL SUL

SETOR:

6481,00 m2

00 10/05/2019


