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REVISÃO DATA COMENTÁRIOS

COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENÇÃO PREDIAL

DESENHO

BRASÍLIA-DF

DATA ESCALA

TÍTULO:

TIPO DE OBRA:

Aprovação CBMDF

ÁREA EDIFICADA

Aprovação da Administração

RT (OBRA):

PROPRIETÁRIO: 

AUTORES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

(Será definido após a licitação)

SETOR: SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE
SHSN Trecho 01 Qd 50 Área Especial 03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Bruno Ferreira Soares/1º Ten/Eng. Eletricista/CREA 24445/D-GO

Construção do 42ºGBM

Infraestrutura de entrada

00 25/06/2021 Emissão Inicial

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

1

Projeto de Cabeamento Estruturado - USO INSTITUCIONAL

CAB
Jun/2021

2
575,20 m²

1º Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares - CREA 2445/D-GO

----

DESENHO Nº

/Entrada da rede de cabeamento

RJ45 - CFTV
34

CSU-4P
34

CX23

CX22

CX30

ø
1"

Legenda das indicações

RJ45 - CFTV Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulos - alta - CFTV

RJ45(2) - Acess Point Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - alta - Acess Point

RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa

120x120x65 Aço pintada - teto - 120x120x65 mm

150x150x80 Aço pintada - teto - 150x150x80 mm

CH Curva horizontal 90° - 50x25mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

16U Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 16U x 770mm

Legenda

<> Caixa de passagem

Condulete LL

Curva horizontal 90º

P
C Rack padrão

T horizontal 90º

Tomada RJ45 - 1 módulos a 3,50m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos a 2,10m do piso
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COMAP - CENTRO DE OBRAS E MANUENÇÃO PREDIAL

DESENHO

BRASÍLIA-DF

DATA ESCALA

TÍTULO:

TIPO DE OBRA:

Aprovação CBMDF

ÁREA EDIFICADA

Aprovação da Administração

RT (OBRA):

PROPRIETÁRIO: 

AUTORES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DA OBRA

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO:

(Será definido após a licitação)

SETOR: SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE
SHSN Trecho 01 Qd 50 Área Especial 03

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Bruno Ferreira Soares/1º Ten/Eng. Eletricista/CREA 24445/D-GO

Construção do 42ºGBM

Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV

00 25/06/2021 Emissão Inicial

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

2

Projeto de Cabeamento Estruturado - USO INSTITUCIONAL

CAB
Jun/2021

2
575,20 m²

1º Ten QOBM/Compl. Bruno Ferreira Soares - CREA 2445/D-GO

----

DESENHO Nº

/

Legenda das indicações

RJ45 - CFTV Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulos - alta - CFTV

RJ45(2) - Acess Point Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - alta - Acess Point

RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa

120x120x65 Aço pintada - teto - 120x120x65 mm

150x150x80 Aço pintada - teto - 150x150x80 mm

CH Curva horizontal 90° - 50x25mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

16U Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 16U x 770mm

Legenda

<> Caixa de passagem

Condulete LL

Curva horizontal 90º

P
C Rack padrão

T horizontal 90º

Tomada RJ45 - 1 módulos a 3,50m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos a 2,10m do piso

Plano de face do rack (BD1)

Switch 10/100Mbps - BaseT

Placa de fechamento - cega

Guia para cabos - fechado

Patch Panel

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

SW01 24xRJ45 (F)

PFC01

GCF01

PP01 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

GCF02

PP02 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

14x110 IDC - 4P

GCF03

PP03 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

14x110 IDC - 4P

GCF04

SW02 24xRJ45 (F)

PFC02

GCF05

PP04 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

GCF06

PP05 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

6x110 IDC - 4P
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Esquema lógico (BD1)

Alojamento SubTenentes e Sargentos Masculino

SECOM

Vestiário SubTenentes e Sargentos Masculino

Banheiro Oficiais Banheiro Acessível

Sala da Vida

Alojamento Oficiais

Área Térreo

Banheiro Cabos e Soldados Masculino

Banheiro SubTenentes e Sargentos Masculino

Alojamento Cabos e Soldados Masculino

Garagem

Vestiário Cabos e Soldados Masculino

Depósito

Sala de Despacho

Alojamento Cabos e Soldados Feminino Vestiário Cabos e Soldados Feminino

Corredor

Sala de ConvívioAlojamento SubTenentes e Sargentos Feminino Banheiro Cabos e Soldados Feminino

Vestiário SubTenentes e Sargentos Feminino

Almoxarifado / EPI / Depósito

Banheiro SubTenentes e Sargentos Feminino

RJ45(2)
1
2

RJ45(2)
3
4

RJ45(2)
5
6

RJ45(2)
7
8

RJ45(2)
9

10

RJ45(2)
11
12

RJ45(2)
14
13

RJ45(2)
15
16

RJ45(2)
17
18RJ45(2)

19
20

RJ45(2)
21
22

RJ45(2)
23
24

RJ45(2)
25
27

RJ45(2) - Acess Point
26
28

PC
BD1
16U

CX15
150x150x80

CX19
120x120x65

CX14
120x120x65

CX17
150x150x80

CX20
150x150x80

2xCSU-4P
11 a 12

2xCSU-4P
5 a 6

2x
CSU-4

P

2xCSU-4P
15 a 16

2xCSU-4P
25; 27

4xCSU-4P
21 a 24

CX12
120x120x65

2xCSU-4P
19 a 20

3xCSU-4P
17 a 18; 32

2x
ø3

/4
" 5x

CS
U-

4P

2xCSU-4P
26; 28

2xø
3/4"

7xCSU-4P

4xCSU-4P
5 a 6; 11 a 12

4xCSU-4P
7 a 8; 15 a 16

2xCSU-4P
21 a 22

RJ45 - CFTV
29

RJ45 - CFTV
31

RJ45 - CFTV
32

RJ45 - CFTV
33

RJ45 - CFTV
34

RJ45 - CFTV
35

CH

26xCSU-4P
1 a 20; 26; 28 a 29; 32; 34 a 35

TH

26xCSU-4P
1 a 20; 26; 28 a 29; 32; 34 a 35

#50x25

20xCSU-4P
1 a 16; 26; 28; 34 a 35

CH

#5
0x

25

20xCSU-4P
1 a 16; 26; 28; 34 a 35

CX13
120x120x65

CX18
120x120x65

2xCSU-4P
13 a 14

2xC
SU-4P

ø1"
5xC

SU-4P

ø1"

5xCSU-4P
1 a 4; 35

3xCSU-4P
1 a 2; 35

2xCSU-4P
3 a 4

CSU-4P
31

CSU-4P
29

CSU-4P
35

CSU-4P
35

CX10

CSU-4P
34

CX23

#5
0x

25

6xCSU-4P
17 a 20; 29; 32

CH
#50x25

6xCSU-4P
17 a 20; 29; 32

CSU-4P
32

CSU-4P
33

CSU-4P
33

CSU-4
P

CSU-4P
33

CX22

ø1
"


